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1 PREAMBULE 

La présente étude a pour objet la réalisation du diagnostic de fonctionnement des structures 
d’assainissement collectif de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais. 

 

Cette étude vise à répondre aux objectifs suivants : 

1. Réaliser un diagnostic de l’état de fonctionnement du réseau d’assainissement par temps sec et 

par temps de pluie, notamment à l’aide d’une modélisation informatique du réseau ; 

2. Actualiser la carte de zonage de l’assainissement collectif et non collectif de la Communauté 

d’Agglomération du Pays Voironnais ; 

3. Préciser l’impact sur les réseaux et les milieux récepteurs des dysfonctionnements des ouvrages 

par temps sec et par temps de pluie, évaluer les flux de rejet acceptables par rapport aux 
objectifs de qualité et aux usages de l’eau en aval de l’agglomération et aux objectifs 

réglementaires ; 

4. Elaborer un programme pluriannuel cohérent d’investissements hiérarchisés en fonction de leur 
efficacité vis-à-vis de la protection du milieu naturel, exprimée à l’aide d’indicateurs objectifs. 

 

La réalisation de cette étude s’organise autour de quatre phases : 

 Phase 1 : Pré-diagnostic de la situation actuelle 

 Phase 2 : Campagnes de mesures 

 Phase 3 : Analyse et proposition de scénarii 

 Phase 4 : Elaboration du Schéma Directeur des Eaux Usées 

 

Le présent rapport correspond au rapport  de phase 4 : Elaboration du Schéma Directeur 

des Eaux Usées 

 

Cette partie comprend la présentation du plan pluriannuel d’investissements ainsi que les éléments de 
zonage assainissement collectif / non collectif. 

Le présent rapport correspond à la phase 4 donc l’objectif est de présenter le Plan Prévisionnel 
d’Investissements retenu par la collectivité. 
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2 PROPOSITION DE TRAVAUX ISSUE LA PHASE 3 ET 

CHOIX DE LA COLLECTIVITE 

2.1 INTRODUCTION SUR LA PHASE 3 

Le rapport de phase 3 et les fiches opérations associées présentent les propositions de travaux par 
grands thèmes. Certains thèmes amènent à étudier différents scénarios. Les choix de la collectivité 

sont présentés ci-après. 

Les investissements sont classés par priorité, sur 15 ans : 

- Priorité 1 / A  2022-2024 

- Priorité 2 / B  2025-2027 

- Priorité 3 / C  2028-2030 

- Priorité 4 / D  2031-2033 

- Priorité 5 / E  2034-2037 

Les priorités numérotées de 1 à 5 concernent les travaux et les priorités nommées de A à E 
concernent les prestations de services. Ces travaux sont synthétisés dans des fiches opérations 

présentées en Annexe.  

Le choix des priorités a été présenté, arbitré et validé avec la collectivité. Il tient compte des 

différentes obligations réglementaires à respecter, des contraintes d’urbanisation et des améliorations 

de fonctionnement. La collectivité a pondéré chaque opération pour les prioriser et ainsi répartir les 
investissements pour limiter l’augmentation du prix de l’assainissement. 

 

2.2 CHOIX DE LA COLLECTIVITE 

Les scénarios soumis à choix et détaillés dans la phase 3 ont fait l’objet d’arbitrage de la part de la 

collectivité. Les scénarios retenus sont justifiés ci-après. 

 EXTENSIONS DE RÉSEAUX 

Les extensions de réseaux mentionnées dans la phase 3 sont des rappels des extensions retenues 
dans le schéma directeur d’assainissement de la CAPV de 2004, et non réalisées à ce jour. 

Le reste des opérations programmées dans le présent schéma directeur représente un investissement 
important pour la collectivité (≈ 58 M € HT d’opérations programmées sur 15 ans). Ainsi, les 

extensions non sont pas retenues. 
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 AGGLOMÉRATIONS DE RÉAUMONT ET DE DEVEZ 

Les agglomérations de Réaumont et de Devez ont fait l’objet de scénarios conjoints, notamment par 

rapport à l’étude du raccordement de la commune de Saint-Blaise-du-Buis sur l’agglomération de 

Devez (voir rapport de phase 3). 

Afin de s’affranchir des travaux d’extension de la STEP de Devez en urgence et pour mieux répartir les 

coûts d’investissement, la collectivité retient le maintien de la commune de Saint-Blaise-du-
Buis sur l’agglomération de Réaumont, et non un transit de ses eaux usées vers l’agglomération 

de Devez. Par ailleurs, la STEP de Réaumont sera supprimée et les effluents seront envoyés vers la 
STEP de Tullins. Le scénario retenu est donc le scénario 2b. 

Remarque et rappel phase 3 : La mise en œuvre de ce scénario implique d’établir un accord entre le 

CAPV et la Communauté de Communes de Bièvre Est. 

Les fiches opération retenues sont les fiches DEV_VOUR_02, DEV_VOUR_03, DEV_VOUR_06 et 
REA_REAU_01. 

Les fiches opération non retenues sont les fiches REA_STBL_01, DEV_VOUR_01, REA_REAU_02 et 
REA_REAU_05. 

 

 AGGLOMÉRATION D’AQUANTIS 

 DO et PR de la Morge à St-Etienne-de-Crossey 

Le DO du PR de la Morge à Saint-Etienne-de-Crossey déverse trop souvent à la Morge et entraine un 
déclassement trop fréquent de la qualité de celui-ci, ainsi que des débordements sur le collecteur 

principal (voir rapport de phase 3). 

Afin de s’affranchir d’ouvrages supplémentaires à exploiter (bassin d’orage de 500 m³ et 
augmentation des capacités de pompage du PR de la Morge) et privilégier la conformité du système 

d’assainissement, la collectivité réalisera des investigations complémentaires (campagne de 
mesure, inspection nocturne des réseaux, inspections télévisées et tests à la fumée) pour 

améliorer le fonctionnement du réseau et assurer sa conformité. 

La fiche opération AQU_STET_03 est retenue. 

Les fiches opérations AQU_STET_01 et AQU_STET_02 ne sont pas retenues. 

 DO Paviot à Voiron 

Le DO de Paviot à Voiron déborde trop souvent à la Morge et entraine un déclassement trop fréquent 

de la qualité de celui-ci. 

Afin de s’affranchir d’ouvrages supplémentaires à exploiter (bassin de 150 m³) et privilégier la gestion 
patrimoniale des réseaux, la collectivité réalisera la mise en séparatif des réseaux unitaires 

dans le centre-ville de Voiron. 

La fiche opération AQU_VOIR_34 est retenue. 

La fiche opération AQU_VOIR_33 n’est pas retenue. 

 DO du PR de l’Eygala à la Buisse 

Le DO du PR de l’Eygala à la Buisse déborde trop souvent à l’Eygala et entraine un déclassement trop 

fréquent de la qualité de celui-ci. 

Afin de s’affranchir d’ouvrages supplémentaires à exploiter (bassin d’orage de 300 m³) et privilégier la 

conformité du système d’assainissement, la collectivité réalisera les contrôles des 
branchements où des intrusions d’eaux pluviales ont été constatées pour déconnexion par 

ATEAU en 2015. 

La fiche opération AQU_LABU_02 est retenue. 
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Le fiche opération AQU_LABU_01 n’est pas retenue. 

 PR Volouise à la Buisse 

Des mises en charges voire des débordements, surviennent dès la pluie mensuelle, dans la conduite 
DN250 débouchant dans le PR Volouise Principale depuis le Nord (rue du Souvenir Français. Ceci est 

dû : 

 A la présence d’une contrepente dans cette conduite ; 

 A de nombreuses d’intrusions d’eaux claires météoriques dans le réseau en amont ; 

 A une capacité limitée du poste de pompage, les deux pompes présentes ne fonctionnant 

jamais simultanément. 

 

Afin de supprimer les mises en charges de cette conduite, la collectivité devra réaliser : 

 Le couplage des pompes du PR Volouise, augmentant sa capacité maximale à près de 

400 m³/h. Avec cette augmentation du débit transféré, le premier DO en aval, le DO Roize, 

n’est sollicité qu’à partir de la pluie mensuelle 
 La recherche et la suppression d’eaux claires parasites, sous la forme d’une campagne 

de mesure (5 points), d’investigations complémentaires (tests à la fumée, sur un linéaire 

estimé de 8 km) et de suppression de mauvais branchements (estimés à 60) ; 
 La suppression de la contre pente rue du Souvenir Français, soit la réfection du 

collecteur DN250 sur un linéaire de près de 300 m. 

Les fiches opération AQU_VORE_08, AQU_VORE_16 et AQU_VORE_18 sont retenues.  

Les fiches opération AQU_VORE_09, AQU_VORE_15 ne sont pas retenues. 
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3 PLAN PREVISIONNEL D’INVESTISSEMENTS 

3.1 PPI GENERAL 

Le plan prévisionnel d’investissement sur 15 ans prévoit 58 209 650 € HT d’opération. 

 

3.2 PPI PAR AGGLOMERATION D’ASSAINISSEMENT 

Le tableau suivant présente la réparation des investissements par agglomération d’assainissement. 

Agglomération 

d'assainissement

Somme - Total € HT OPERATION (y 

compris + 15% divers)

AQUANTIS 34 795 100.00 €

FURE 4 136 900.00 €

LAC DE PALADRU 135 000.00 €

LES DEVEZ 3 268 800.00 €

REAUMONT 1 032 400.00 €

SAINT GEOIRES EN VALDAINE 1 041 450.00 €

TOUTES* 13 800 000.00 €

TOTAL: 58 209 650.00 €  

 

* Toutes les agglomérations sont concernées par les travaux de renouvellement régulier de réseau. Le 

calcul du montant associé à ces travaux s’est basé sur une durée de vie des conduites de 60 ans, 
entrainant un renouvellement de 2 km par an. 

Remarque : Les agglomérations de Charancieu, de Pommiers-la-Placette et de Velanne Merlas ne font 
pas l’objet de travaux spécifiques déjà ciblés. Des travaux de renouvellement de réseau pourront être 

programmés sur ces territoires. 
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3.3 PPI PAR TYPE DE TRAVAUX 

Le tableau suivant présente la répartition des investissements par type de travaux. 

 

Type de Travaux
Somme – Total € HT OPERATION

(y compris +15% divers)

Autosurveillance 74 200.00 €    

Mise en séparatif et réduction 

des eaux pluviales
17 432 000.00 €    

Réduction des eaux claires 

parasites permanentes
1 089 950.00 €    

Amélioration 25 813 500.00 €    

Renouvellement 13 800 000.00 €    

TOTAL: 58 209 650.00 €    
 

 

3.4 PPI PAR PRIORITE – HIERARCHISATION DES TRAVAUX 

Le tableur annexé au présent rapport regroupe toutes les fiches opération ainsi qu’un sommaire 

répertoriant les opérations par priorité. 

Le tableau suivant présent la répartition des investissements par priorité. 

Priorité
Somme – Total € HT OPERATION 

(y compris +15% divers)

1 / A 27 610 100 €    

2 / B 8 068 400 €    

3 / C 7 879 750 €    

4 / D 10 440 550 €    

5 / E 4 210 850 €    

TOTAL: 58 209 650 € HT     
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4 ANNEXE 

Annexe 1 : Fiches opérations 
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1s FUR_TULL_01 FURE Tullins Réseaux Chemin du Salamot Supprimer l'intrusion d'ECP de la nappe phréatique Renouvellement intégral du tronçon x 207 250 € HT 239 250 € HT 1 -
Intrusion de 

7m³/h d'ECPP

2s FUR_TULL_02 FURE Tullins Réseaux Cressonnière Supprimer l'intrusion d'ECP de la nappe phréatique Renouvellement intégral du tronçon x 223 900 € HT 257 900 € HT 1 -

Intrusion de 

6.5m³/h 

d'ECPP

3s FUR_TULL_03 FURE Tullins Réseaux Avenue de la Gare Supprimer l'intrusion d'ECP de la nappe phréatique Renouvellement intégral du tronçon x 108 800 € HT 125 800 € HT 4 -

Intrusion de 

0.7m³/h 

d'ECPP

4s FUR_TULL_04 FURE Tullins Réseaux Chemin des Allards Supprimer l'intrusion d'ECP de la nappe phréatique Renouvellement intégral du tronçon x 60 900 € HT 70 900 € HT 4 -

Intrusion de 

0.5m³/h 

d'ECPP

5s FUR_TULL_05 FURE Tullins Réseaux
Allée des Soupirs / 

Chambord
Diminuer les déversements au DO 5 Mise en séparatif en amont du DO 5 x x 218 650 € HT 251 650 € HT 2 -

6s FUR_TULL_06 FURE Tullins Réseaux Rue Robert Dubarle Diminuer les déversements au DO 5 Mise en séparatif en amont du DO 5 x x 113 100 € HT 130 100 € HT 2 -

7s FUR_TULL_07 FURE Tullins Réseaux
Rue du Marquis de 

Chambord
Diminuer les déversements au DO 5 Mise en séparatif en amont du DO 5 x x 87 100 € HT 101 100 € HT 2 -

8s FUR_TULL_08 FURE Tullins Réseaux Rue Aristide Briand Diminuer les déversements au DO 5 Mise en séparatif en amont du DO 5 x x 150 050 € HT 173 050 € HT 2 -

9s FUR_TULL_09 FURE Tullins Réseaux
Rue Parménie / M. 

Porte
Diminuer les déversements au DO 5 Mise en séparatif en amont du DO 5 x x 128 750 € HT 148 750 € HT 2 -

10s FUR_TULL_10 FURE Tullins Réseaux
Rue Pierre Mendès 

France
Diminuer les déversements au DO 5 Mise en séparatif en amont du DO 5 x x 155 900 € HT 179 900 € HT 2 -

11s FUR_TULL_11 FURE Tullins Réseaux
Rue Mendès France / 

Chevalerie
Diminuer les déversements au DO 1 Mise en séparatif en amont du DO 1 x x 467 400 € HT 538 400 € HT 1 -

Intrusion de 

16.5m³/h 

d'ECPP

12s FUR_TULL_12 FURE Tullins Réseaux
Rte de Grenoble / Rue 

Berlioz
Diminuer les déversements au DO 2 Mise en séparatif en amont du DO 2 x x 343 950 € HT 395 950 € HT 3 -

13s FUR_TULL_13 FURE Tullins Réseaux
Chemin de Normandie 

/ Rue du Thénevet
Diminuer les déversements au DO 2 Mise en séparatif en amont du DO 2 x x 198 500 € HT 228 500 € HT 3 -

14s FUR_TULL_14 FURE Tullins Réseaux
Chemin du Salamot / 

Plaine de Fure
Diminuer les déversements au DO 2 Mise en séparatif en amont du DO 2 x x 216 800 € HT 249 800 € HT 3 -

15s FUR_TULL_15 FURE Tullins Réseaux Rue du 8 mai 1945 Diminuer les déversements au DO 2 Mise en séparatif en amont du DO 2 x x 129 800 € HT 149 800 € HT 3 -

Impacts de 

l'opération

Plusieurs 

solutions 

possibles

RECAPITULATIF DES TRAVAUX PROJETES

Schéma directeur d'assainissement

Alp'études - Cabinet Merlin

Phase 4 - Elaboration du Schéma Directeur des Eaux Usées 1
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16s FUR_TULL_16 FURE Tullins Réseaux Chemin de Boulun Diminuer les déversements au DO 2 Mise en séparatif en amont du DO 2 x x 64 000 € HT 74 000 € HT 3 -

17s FUR_TULL_17 FURE Tullins Réseaux Chemin du Camping Diminuer les déversements au DO 2 Mise en séparatif en amont du DO 2 x x 56 800 € HT 65 800 € HT 3 -

18s FUR_TULL_18 FURE Tullins Réseaux
Avenue de Saint-

Quentin
Diminuer les déversements au PR de Tullins Mise en séparatif en amont du PR du Tullins x x 335 950 € HT 386 950 € HT 4 -

19s FUR_RIVE_01 FURE Rives Réseaux Rue du Clapier Diminuer les intrusions d'ECM dans le réseau de Rives Mise en séparatif du tronçon x x 100 500 € HT 116 500 € HT 3 -

20s FUR_RIVE_02 FURE Rives Réseaux
Centre ville / 

Courbatières

Localiser les instrusions d'ECPP et les points d'intrusion d'ECM 

dans le réseau
Inspection nocturne des réseaux x 15 800 € HT B - Intrusion de 4 

m³/h d'ECPP

22s REA_STBL_01 REAUMONT Saint-Blaise-du-Buis Pompage
de Réaumont à La 

Murette
Décharger la STEP de Réaumont

Raccordement de la commune de Saint-Blaise-du-Buis à 

l'agglomération de Devez
x 247 450 € HT 285 450 € HT 7 100 € TTC 1

REA_RE

AU_02, 

REA_RE

AU_01

Non

23s REA_STBL_02 REAUMONT Saint-Blaise-du-Buis Réseaux Route de Lardinière Supprimer l'intrusion d'ECP Renouvellement intégral du tronçon x 26 500 € HT 30 500 € HT 3 -
Intrusion de 

2.2 m³/h 

d'ECPP

24s REA_STBL_03 REAUMONT Saint-Blaise-du-Buis Réseaux Commune entière Supprimer l'intrusion d'ECM dans le réseau séparatif Contrôle et suppression de mauvais branchements x 6 600 € HT A -

25s DEV_VOUR_01 DEVEZ Vourey Pompage Chantarot
Supprimer les débordements au fossé pour la pluie annuelle et en 

deça

Réhabilitation complète du site de Chantarot et remplacement des 

pompes existantes
x 74 000 € HT 86 000 € HT 7 290 € TTC 1

REA_RE

AU_02, 

REAU_R

EAU_01

Non

26s DEV_VOUR_02 DEVEZ Vourey Bassin d'orage STEP Supprimer les débordements à l'Isère pour la pluie mensuelle Construction d'un bassin d'orage de 350 m³ x 490 000 € HT 564 000 € HT 15 000 € TTC 2
REA_STB

L_01
Oui

27s DEV_VOUR_03 DEVEZ Vourey Station d'épurationSTEP Augmenter la capacité de traitement sur l'agglomération
Construction d'une nouvelle filière de traitement à la STEP 

existante
x x 2 255 000 € HT 2 594 000 € HT 165 000 € TTC 4

REA_STB

L_01
Oui

28s DEV_LAMU_01 DEVEZ La Murette Bassin d'orage STEP Abandonner un ouvrage de stockage Réhausser la lame déversante x 1 000 € HT A -

29s DEV_VOUR_04 DEVEZ Vourey Réseaux Commune entière
Localiser les instrusions d'ECPP et les points d'intrusion d'ECM 

dans le réseau
Inspection nocturne des réseaux et tests à la fumée x 12 200 € HT B - 14 000 m² de 

surface active

31s DEV_STCA_01 DEVEZ Saint-Cassien Réseaux Commune entière
Localiser les instrusions d'ECPP et les points d'intrusion d'ECM 

dans le réseau
Inspection nocturne des réseaux et tests à la fumée x 7 400 € HT C -

8 000 m² de 

surface active 

et 5 m³/h 

d'ECPP

33s DEV_CHAN_01 DEVEZ Charnècles Réseaux Commune entière Localiser les points d'intrusion d'ECM dans le réseau Tests à la fumée sur le réseau x 4 200 € HT D - 1 800 m² de 

surface active

34s FUR_TULL_19 FURE Tullins Réseaux Rues diverses Mettre en conformité les branchements sur le réseau séparatif
Réaliser des enquêtes de branchement chez les abonnés et 

supprimer les mauvais branchements
x 15 000 € HT A -

Schéma directeur d'assainissement
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35s FUR_TULL_20 FURE Tullins Réseaux Rue Laure Le Tellier Supprimer l'intrusion d'ECP Réparations ponctuelles sur le tronçon x 1 500 € HT 1 800 € HT 2 -
Intrustion d'1 

m³/h d'ECPP

36s FUR_TULL_21 FURE Tullins Réseaux Lotissement les Vignes Supprimer l'intrusion d'ECP Réparations ponctuelles sur le tronçon x 1 000 € HT 1 200 € HT 2 -
Intrustion d'1 

m³/h d'ECPP

37s LAC_MONT_01 LAC DE PALADRU Montferrat Réseaux Commune entière Supprimer l'intrusion d'ECM dans le réseau séparatif Contrôle et suppression de mauvais branchements x 11 400 € HT C -

38s LAC_BILI_01 LAC DE PALADRU Bilieu Réseaux Commune entière Supprimer l'intrusion d'ECM dans le réseau séparatif Contrôle et suppression de mauvais branchements x 6 600 € HT C -

39s LAC_CHAV_01 LAC DE PALADRU Charavines Réseaux
Rues de Colletière et 

de la Fure
Supprimer l'intrusion d'ECP de la nappe phréatique

Identification, déconnexion et redirection vers la Fure de drains 

potentiels
x 18 000 € HT 21 000 € HT 1 -

Intrusion de 

20 m³/h 

d'ECPP

40s LAC_CHAV_02 LAC DE PALADRU Charavines Réseaux Route de Bilieu Supprimer l'intrusion d'ECP de la nappe phréatique 
Identification, déconnexion et redirection vers le réseau EP le plus 

proche de drains potentiels
x 6 000 € HT 7 000 € HT 4 - Intrusion de 4 

m³/h d'ECPP

41s LAC_BILI_02 LAC DE PALADRU Bilieu Réseaux Route du Bord du Lac Supprimer l'intrusion d'ECP de la nappe phréatique Renouvellement intégral du tronçon x 71 000 € HT 82 000 € HT 4 - Intrusion de 2 

m³/h d'ECPP

42s LAC_BILI_03 LAC DE PALADRU Bilieu Réseaux Route de Charavines Supprimer l'intrusion d'ECP de la nappe phréatique Déconnexion des drains x 6 000 € HT 7 000 € HT 4 - Intrusion de 3 

m³/h d'ECPP

43s SGE_STGE_01 SAINT-GEOIRE Saint-Geoire-en-ValdaineRéseaux Route de Plampalais Diminuer les déversements au déversoir DO 4.6 Mise en séparatif du réseau à l'amont du DO 4.6 x x 335 000 € HT 386 000 € HT 1 -
>50 

débordement

s/an

44s SGE_STGE_02 SAINT-GEOIRE Saint-Geoire-en-ValdaineRéseaux Route de La Rochette Diminuer les déversements au déversoir DO 4.6 Mise en séparatif du réseau à l'amont du DO 4.6 x x 189 900 € HT 218 900 € HT 1 -
>50 

débordement

s/an

45s SGE_STGE_03 SAINT-GEOIRE Saint-Geoire-en-ValdaineRéseaux
Route de Savoie - La 

Gaité

Diminuer les déversements à l'amont de la STEP de Saint-Geoire-

en-Valdaine

Mise en séparatif du réseau à l'amont de la STEP de Saint-Geoire-

en-Valdaine
x x 48 600 € HT 56 600 € HT 1 -

46s SGE_STGE_04 SAINT-GEOIRE Saint-Geoire-en-ValdaineRéseaux
Route de Savoie - 

Champet

Diminuer les déversements à l'amont de la STEP de Saint-Geoire-

en-Valdaine

Mise en séparatif du réseau à l'amont de la STEP de Saint-Geoire-

en-Valdaine
x x 328 150 € HT 378 150 € HT 1 -

47s AQU_STET_01 AQUANTIS Saint-Etienne-de-CrosseyBassin d'orage Impasse de la Morge
Limiter à 15  le nombre de débordements annuels au DO du PR La 

Morge
Implantation d'un bassin de stockage d'un volume de 500 m³ x 600 000 € HT 690 000 € HT 15 000 € TTC 1

AQU_ST

ET_03
Non

48s AQU_STET_02 AQUANTIS Saint-Etienne-de-CrosseyPompage Impasse de la Morge
Assurer la vidange en 20h par temps sec du nouvel ouvrage de 

stockage de 500 m³ situé en amont du PR La Morge

Augmentation de la capacité des pompes du PR La Morge à 70 

m³/h
x 150 000 € HT 173 000 € HT 7 120 € TTC 1

AQU_ST

ET_03
Non

49s AQU_STET_03 AQUANTIS Saint-Etienne-de-CrosseyRéseaux Commune entière Identifier et supprimer les apports d'ECM et d'ECPP
Campagne de mesure de débits en réseau, insepction nocturne 

des réseaux, inpections télévisées et tests à la fumée
x x 30 200 € HT A -

53s AQU_STET_07 AQUANTIS Saint-Etienne-de-CrosseyRéseaux

Réseau séparatif à 

l'amont de PR Le 

Pontet

Identifier les potentiels points d'intrusions des ECM dans le réseau 

séparatif provoquant des déversements trop fréquents au niveau 

des PR Le Pontet.

Test à la fumée sur le réseau puis contrôle (tests au colorant) et 

suppression des mauvais branchements identifiés grâce aux tests 

à la fumée

x 19 600 € HT D -

Schéma directeur d'assainissement
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55s AQU_COUB_01 AQUANTIS Coublevie Déversoir d'orage DO du Pilet
Supprimer les débordements pour la pluie annuelle en amont du 

DO Vouise
Abaissement de la lame du DO du Pilet x 2 000 € HT 4 -

56s AQU_COUB_02 AQUANTIS Coublevie Réseaux Route du Bourg
Identifier les intrusions d'ECM responsables des débordements de 

la pluie anuelle au niveau de la route du Guillon

Test à la fumée puis contrôle (tests au colorant) et suppression 

des mauvais branchements identifiés grâce aux tests à la fumée
x 21 900 € HT D -

58s AQU_COUB_04 AQUANTIS Coublevie Déversoir d'orage DO Vouise
Mise en conformité de l'autosurveillance du système 

d'assainissement

Installation d'une mesure du débit déversé sur le déversoir d'orage 

des Vouises
x 8 000 € HT 10 000 € HT 1 -

59s AQU_VOIR_01 AQUANTIS Voiron Réseaux
Centre piéton

Rue Porte de la Buisse

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.4 x 505 350 € HT 581 350 € HT 5 -

60s AQU_VOIR_02 AQUANTIS Voiron Réseaux Rue Montgolfier
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.1 x 29 000 € HT 34 000 € HT 4 -

61s AQU_VOIR_03 AQUANTIS Voiron Réseaux Rue Docteur Perret
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1

Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO Hector 

Blanchet
x 102 300 € HT 118 300 € HT 5 -

62s AQU_VOIR_04 AQUANTIS Voiron Réseaux
Lycée Ferdinand 

Buisson
Supprimer l'intrusion d'ECP 

Déconnexion de drains et redirection vers le réseau EP le plus 

proche
x 8 000 € HT 9 200 € HT 2 - Intrusion de 2 

m³/h d'ECPP

63s AQU_VOIR_05 AQUANTIS Voiron Réseaux Avenue du 8 Mai 1945
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif en amont du DO 1.13 x x 492 500 € HT 566 500 € HT 4 -

64s AQU_VOIR_06 AQUANTIS Voiron Réseaux
Rue du Faubourg 

Sermorens

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.12 x 343 350 € HT 395 350 € HT 2 -

65s AQU_VOIR_07 AQUANTIS Voiron Réseaux

Rue du Faubourg 

Sermorens, Bellevue, 

Avenue Marie Curie

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire x 367 400 € HT 423 400 € HT 2 -

66s AQU_VOIR_08 AQUANTIS Voiron Réseaux
Avenue Edouard 

Herriot

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.37 x 189 300 € HT 218 300 € HT 4 -

67s AQU_VOIR_09 AQUANTIS Voiron Réseaux Rue des Orphelines

Déterminer les mauvais branchements eaux usées dans le réseau 

EP, et les intrusions d'eaux claires parasites dans le réseau EU et 

les supprimer

Inspections caméras dans le réseau EU et le réseau EP et 

basculement des mauvais branchements
x 7 300 € HT A -

69s AQU_VOIR_11 AQUANTIS Voiron Déversoir d'orage Place de la République
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.10 République x 1 500 € HT 1 800 € HT 1 -

70s AQU_VOIR_12 AQUANTIS Voiron Déversoir d'orage Square Dechandol
Remise en conformité de l'autosurveillance du système 

d'assainissement

Installation d'une mesure du débit déversé au niveau du DO 1.44 

Square Dechandol
x 8 000 € HT 9 200 € HT 1 -

71s AQU_VOIR_13 AQUANTIS Voiron Réseaux
Rues Alphonse Daudet 

et Alfred Musset

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.17 x 121 850 € HT 140 850 € HT 5 -

72s AQU_VOIR_14 AQUANTIS Voiron Réseaux
Rues Edouard Branly 

et environs

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.28 x 477 800 € HT 549 800 € HT 2 -

Schéma directeur d'assainissement
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73s AQU_VOIR_15 AQUANTIS Voiron Réseaux
Avenue J. Jaurès, Rue 

V. Hugo et environs

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.28 x 402 000 € HT 463 000 € HT 2 -

74s AQU_VOIR_16 AQUANTIS Voiron Réseaux

Rue Danton, Avenue 

Jaurès, Jouvin et 

environs

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.28 x 511 150 € HT 588 150 € HT 2 -

75s AQU_VOIR_17 AQUANTIS Voiron Réseaux
Avenue Jouvin, Rues 

Ferrer, de la Paix

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.28 x 196 500 € HT 226 500 € HT 2 -

76s AQU_VOIR_18 AQUANTIS Voiron Déversoir d'orage
Avenue Dugueyt 

Jouvin

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.28 Avenue Jouvin x 1 500 € HT 1 800 € HT 2 -

77s AQU_VOIR_19 AQUANTIS Voiron Déversoir d'orage Rue Alfonse Daudet
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.17 Rue Alfonse Daudet x 1 500 € HT 1 800 € HT 5 -

78s AQU_VOIR_20 AQUANTIS Voiron Réseaux Rue des Gentianes
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.14 x 259 600 € HT 298 600 € HT 3 -

79s AQU_VOIR_21 AQUANTIS Voiron Réseaux Quartier le Menon
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1

Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont des DO 1.22, 1.23 

et 1.24
x 497 900 € HT 572 900 € HT 4 -

80s AQU_VOIR_22 AQUANTIS Voiron Déversoir d'orage Quartier Le Menon
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression des DO 1.22, 1.23 et 1.24 x 4 500 € HT 5 200 € HT 4 -

81s AQU_VOIR_23 AQUANTIS Voiron Réseaux Rue Henri Barbusse
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.27 x 28 700 € HT 33 700 € HT 5 -

82s AQU_VOIR_24 AQUANTIS Voiron Déversoir d'orage Quartier Le Menon
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.27 x 1 500 € HT 1 800 € HT 5 -

83s AQU_VOIR_25 AQUANTIS Voiron Réseaux Impasse des Lys
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1

Test à la fumée, contrôle et suppression des mauvais 

branchements, création d'une conduite pluviale vers le réseau EP 

existant en amont du DO 1.2

x 32 500 € HT 37 500 € HT 5 -

84s AQU_VOIR_26 AQUANTIS Voiron Réseaux

Square Dechandol - 

Cours Berquart- Bd 

Rochereau

Supprimer les débordements pour la pluie mensuelle Augmentation de la capacité du collecteur x 106 550 € HT 122 550 € HT 2 -

85s AQU_VOIR_27 AQUANTIS Voiron Réseaux
Rte de Chartreuse, 

avenue Gambetta

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.11 x 397 900 € HT 457 900 € HT 4 -

86s AQU_VOIR_28 AQUANTIS Voiron Réseaux Avenue Gambetta
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.11 x 345 950 € HT 397 950 € HT 4 -

87s AQU_VOIR_29 AQUANTIS Voiron Déversoir d'orage Avenue Gambetta
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.11 x 1 500 € HT 1 800 € HT 4 -

88s AQU_VOIR_30 AQUANTIS Voiron Réseaux Avenue Jules Ravat
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.19 x 433 550 € HT 499 550 € HT 4 -

Schéma directeur d'assainissement
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89s AQU_VOIR_31 AQUANTIS Voiron Déversoir d'orage Avenue Gambetta
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.19 x 1 500 € HT 1 800 € HT 4 -

90s AQU_VOIR_32 AQUANTIS Voiron Réseaux Rue du Fangeat
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.36 x 211 750 € HT 243 750 € HT 5 -

91s AQU_VOIR_42 AQUANTIS Voiron Déversoir d'orage Rue du Fangeat
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.36 x 1 500 € HT 1 800 € HT 5 -

92s AQU_VOIR_33 AQUANTIS Voiron Bassin d'orage Parking Esprit Moto 38

Limiter à 20 le nombre de déversements au niveau du DO Paviot, 

et diminuer la fréquence de déclassement du bon état écologique 

de La Morge

Implantation d'un bassin de stockage de 150 m³ x x 360 000 € HT 414 000 € HT 15 000 € TTC 1
AQU_VO

IR_34
Non

93s AQU_VOIR_34 AQUANTIS Voiron Réseaux Centre ville

Limiter à 20 le nombre de déversements au niveau du DO Paviot, 

et diminuer la fréquence de déclassement du bon état écologique 

de La Morge

Mise en séparatif des réseaux unitaires à l'amont du DO Paviot x x 884 850 € HT 1 017 850 € HT 1
AQU_VO

IR_33
Oui

94s AQU_VOIR_35 AQUANTIS Voiron Réseaux
Souterrain de La 

Morge
Limiter l'impact des eaux usées sur la Morge

Renouvellement des collecteurs du souterrain de La Morge et 

suppression des DO
x x 471 050 € HT 542 050 € HT 1 -

95s AQU_VOIR_36 AQUANTIS Voiron Réseaux

D592/Avenue de 

Paviot/Avenue du Dr. 

Valois AMONT

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.32 x 358 000 € HT 412 000 € HT 4 -

96s AQU_VOIR_37 AQUANTIS Voiron Réseaux

D592/Avenue de 

Paviot/Avenue du Dr. 

Valois AVAL

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.32 x 479 750 € HT 551 750 € HT 3 -

97s AQU_VOIR_38 AQUANTIS Voiron Déversoir d'orage Avenue de la Patinière
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.32 x 1 500 € HT 1 800 € HT 3 -

98s AQU_VOIR_39 AQUANTIS Voiron Réseaux

D592/Avenue de 

Paviot/Avenue du Dr. 

Valois

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.42 x 28 800 € HT 33 800 € HT 5 -

99s AQU_VOIR_40 AQUANTIS Voiron Déversoir d'orage Avenue de la Patinière
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.42 x 1 500 € HT 1 800 € HT 5 -

100s AQU_VOIR_41 AQUANTIS Voiron Réseaux Chemin des pêcheurs Supprimer l'intrusion d'ECP de la nappe phréatique Inspections caméras x 3 900 € HT B -
Intrusion de 

20 m³/h 

d'ECPP

101s AQU_MOIR_01 AQUANTIS Moirans Réseaux Amont DO La Piche Supprimer l'intrusion d'ECP de la nappe phréatique Inspection nocturne des réseaux x 2 600 € HT A -
Intrusion de 

1.2 m³/h 

d'ECPP

102s AQU_MOIR_02 AQUANTIS Moirans Réseaux
Route de Valence, 

lotissement Bellecôte

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.56 x 445 200 € HT 512 200 € HT 3 -

103s AQU_MOIR_03 AQUANTIS Moirans Réseaux
Route de Valence, de 

l'Erigny

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.56 x 314 550 € HT 362 550 € HT 3 -

104s AQU_MOIR_04 AQUANTIS Moirans Réseaux Route de Lorenzi
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.56 x 257 500 € HT 296 500 € HT 3 -

Schéma directeur d'assainissement
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105s AQU_MOIR_05 AQUANTIS Moirans Déversoir d'orage Route de Valence
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.56 x 1 500 € HT 1 800 € HT 3 -

106s AQU_MOIR_06 AQUANTIS Moirans Réseaux Rue Séraphin Martin
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.51 x 102 900 € HT 118 900 € HT 5 -

107s AQU_MOIR_07 AQUANTIS Moirans Déversoir d'orage Rue Séraphin Martin
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.51 x 1 500 € HT 1 800 € HT 5 -

108s AQU_MOIR_08 AQUANTIS Moirans Réseaux Rue de la République
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.52 x 447 400 € HT 515 400 € HT 3 -

109s AQU_MOIR_09 AQUANTIS Moirans Réseaux
Rue de la République, 

des Pautes

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.52 x 428 700 € HT 493 700 € HT 3 -

110s AQU_MOIR_10 AQUANTIS Moirans Déversoir d'orage Chemin du Gaz
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.52 x 1 500 € HT 1 800 € HT 3 -

111s AQU_MOIR_11 AQUANTIS Moirans Réseaux
Rues du Prieuré, 

d'Alboussière

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.54 x 101 500 € HT 117 500 € HT 5 -

112s AQU_MOIR_12 AQUANTIS Moirans Déversoir d'orage Rue du Prieuré
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.54 x 1 500 € HT 1 800 € HT 5 -

113s AQU_MOIR_13 AQUANTIS Moirans Réseaux Route des Béthanies Supprimer l'intrusion d'ECP de la nappe phréatique
Renouvellement intégral du tronçon, et déconnexion de drains 

potentiels et redirectoin vers le réseau pluvial
x 87 900 € HT 101 900 € HT 4 -

Intrusion de 

1.5 m³/h 

d'ECPP

114s AQU_MOIR_14 AQUANTIS Moirans Réseaux Route des Béthanies Supprimer l'intrusion d'ECP de la nappe phréatique
Identification, déconnexion et redirection vers le réseau EP le plus 

proche de drains potentiels
x 2 000 € HT 2 300 € HT 4 -

Intrusion de 

3.5 m³/h 

d'ECPP

115s AQU_MOIR_15 AQUANTIS Moirans Pompage PR La Coste
Diminuer à moins de 20 déversements par an en moyenne au PR 

La Coste en utilisant la nouvelle capacité de la STEP Aquantis.

Augmentation de la capacité du pompage du PR de la Coste à 1 

250 m³/h
x 370 000 € HT 426 000 € HT 2 -

116s AQU_STJE_01 AQUANTIS Saint-Jean-de-Moirans Réseaux
Amont point de 

mesure Q6

Identifier les intrusions d'ECM responsables des débordements  

dès la pluie mensuelle en amont du point de mesure Q6

Test à la fumée puis contrôle (tests au colorant) et suppression 

des mauvais branchements identifiés grâce aux tests à la fumée
x 30 600 € HT B -

118s AQU_LABU_01 AQUANTIS La Buisse Bassin d'orage Amont du PR L'Eygala

Limiter à 16  le nombre de débordements annuels au TP du PR 

L'Eygala. Réduire le déclassement du milieu naturel à moins de 5% 

du temps

Implantation d'un bassin de stockage d'un volume de 300 m³ x x 450 000 € HT 518 000 € HT 15 000 € TTC 1
AQU_LA

BU_02
Non

119s AQU_LABU_02 AQUANTIS La Buisse Réseaux Commune entière

Supprimer les entrées d'eaux météoriques dans le réseau séparatif 

afin de limiter le nombre de débordements annuels au TP du PR 

L'Eygala et réduire le déclassement du milieu naturel à moins de 

5% du temps

Contrôle de mauvais branchements potentiels (tests au colorant) 

et déconnexions
x 14 400 € HT A

AQU_LA

BU_01
Oui

120s AQU_LABU_03 AQUANTIS La Buisse Réseaux Route de Grenoble Supprimer l'intrusion d'ECP de la nappe phréatique 
Déconnexion et redirection vers le réseau EP le plus proche d'un 

drain
x 2 000 € HT 2 300 € HT 4 -

Intrusion de 

13 m³/j 

d'ECPP

121s AQU_VORE_01 AQUANTIS Voreppe Réseaux Rue de la Résistance Supprimer l'intrusion d'ECP de la nappe phréatique Renouvellement de l'intégralité du tronçon x 86 500 € HT 99 500 € HT 4 - Intrusion de 2 

m³/h d'ECPP

Schéma directeur d'assainissement
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122s AQU_VORE_02 AQUANTIS Voreppe Réseaux Chemin du Cheminet
Supprimer les entrées d'eaux météoriques dans le réseau sous 

vide en amont du PR Le Chevallon

Contrôle de potentiels mauvais branchement (tests aux colorant) 

et déconnexions
x 6 600 € HT C -

123s AQU_VORE_03 AQUANTIS Voreppe Réseaux
Amont du PR Voreppe 

Nord

Identifier les intrusions d'ECM responsables des débordements  

dès la pluie mensuelle en aval du PR Voreppe Nord

Test à la fumée puis contrôle (tests aux colorants) et suppression 

des mauvais branchements identifiés
x 21 200 € HT C -

128s AQU_VORE_08 AQUANTIS Voreppe Pompage PR Volouise Principal Supprimer les débordements en amont du PR Volouise Principal Augmenter la capacité de pompage du poste x 30 000 € HT 34 500 € HT 4 -

129s AQU_VORE_09 AQUANTIS Voreppe Réseaux
Rue du Souvenir 

Français

Supprimer les débordements en amont du PR Volouise Principal 

(branche venant du Nord)

Augmentation de la capacité du collecteur sur la portion ou la 

pente est faible
x 314 500 € HT 362 500 € HT 2

AQU_VO

RE_18
Non

130s AQU_MOIR_16 AQUANTIS Moirans Station d'épurationSTEP AQUANTIS Augmenter la capacité de traitement sur l'agglomération
Augmenter la capacité de traitementt pour arriver à 95 000 EH à 

long terme
x 20 000 000 € HT 1 -

131s DEV_VOUR_06 DEVEZ Vourey Pompage Chantarot
Supprimer les débordements au fossé pour la pluie annuelle et en 

deça

Réhabilitation complète du site de Chantarot et remplacement des 

pompes existantes
x 74 000 € HT 86 000 € HT 6 190 € TTC 1

REA_STB

L_01
Oui

132s REA_REAU_02 REAUMONT Réaumont Station d'épurationSTEP Augmenter la capacité de traitement sur l'agglomération Construction d'une STEP de 2 800 EH x 1 820 000 € HT 2 093 000 € HT 49 000 € TTC 1

REA_STB

L_01, 

REAU_R

EAU_01

Non

133s AQU_VOIR_10 AQUANTIS Voiron Déversoir d'orage Rue Voltaire
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.1 x 1 500 € HT 1 800 € HT 4 -

134s AQU_VOIR_43 AQUANTIS Voiron Réseaux Rue Sermorens
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DU 1.12 x 1 500 € HT 1 800 € HT 2 -

135s AQU_VOIR_44 AQUANTIS Voiron Réseaux Avenue du 8 Mai 1945
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression le DO 1.13 x x 1 500 € HT 1 800 € HT 4 -

136s AQU_VOIR_45 AQUANTIS Voiron Réseaux Rue Daniel Brameret
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.37 x 1 500 € HT 1 800 € HT 4 -

137s AQU_VOIR_46 AQUANTIS Voiron Réseaux Rue Docteur Perret
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO Hector Blanchet x 1 500 € HT 1 800 € HT 5 -

138s SGE_STGE_05 SAINT-GEOIRE Saint-Geoire-en-ValdaineRéseaux Rue du 19 Mars 1962 Diminuer les déversements au déversoir DO 4.6 Suppression du DO 4.6 x x 1 500 € HT 1 800 € HT 1 -

139s AQU_VOIR_47 AQUANTIS Voiron Réseaux
Boulevard du 4 

septembre

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.4 x 1 500 € HT 1 800 € HT 5 -

140s AQU_VOIR_48 AQUANTIS Voiron Réseaux Impasse des Lys
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.2 x 1 500 € HT 1 800 € HT 5 -

141s FUR_TULL_22 FURE Tullins Réseaux Route de Renage Diminuer les déversements au DO 5.9 Mise en séparatif en amont du DO 5.9 x x 190 000 € HT 219 000 € HT 4 -
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142s REA_REAU_01 REAUMONT Réaumont Pompage Réaumont à Rives Supprimer la STEP de Réaumont
Raccordement de l'agglomération de Réaumont au collecteur 

intercommunal à Rives
x 856 500 € HT 985 500 € HT 13 260 € TTC 1

REA_RE

AU_02, 

REAU_ST

BL_01

Oui

143s REA_REAU_03 REAUMONT Réaumont Réseaux Commune entière Localiser les instrusions d'ECPP et d'ECM dans le réseau Inspection nocturne des réseaux et tests à la fumée x 9 800 € HT C -
Intrusion de 

10 m³/h 

d'ECPP

145s CAPV_RNVLMT_1 TOUTES TOUTES Réseaux Entretenir le réseau Renouvellement régulier des tronçons x 2 400 000 € HT 2 760 000 € HT 1 -

146s CAPV_RNVLMT_2 TOUTES TOUTES Réseaux Entretenir le réseau Renouvellement régulier des tronçons x 2 400 000 € HT 2 760 000 € HT 2 -

147s CAPV_RNVLMT_3 TOUTES TOUTES Réseaux Entretenir le réseau Renouvellement régulier des tronçons x 2 400 000 € HT 2 760 000 € HT 3 -

148s CAPV_RNVLMT_4 TOUTES TOUTES Réseaux Entretenir le réseau Renouvellement régulier des tronçons x 2 400 000 € HT 2 760 000 € HT 4 -

149s CAPV_RNVLMT_5 TOUTES TOUTES Réseaux Entretenir le réseau Renouvellement régulier des tronçons x 2 400 000 € HT 2 760 000 € HT 5 -

155s AQU_VOIR_50 AQUANTIS Voiron Rivière La Morge Suivre la qualité des eaux de la Morge Prélèvements et analyse d'eau dans la Morge x 9 000 € HT A -

156s AQU_VOIR_51 AQUANTIS Voiron Rivière La Morge Suivre la qualité des eaux de la Morge Prélèvements et analyse d'eau dans la Morge x 9 000 € HT B -

157s AQU_VOIR_52 AQUANTIS Voiron Rivière La Morge Suivre la qualité des eaux de la Morge Prélèvements et analyse d'eau dans la Morge x 9 000 € HT C -

158s AQU_VOIR_53 AQUANTIS Voiron Rivière La Morge Suivre la qualité des eaux de la Morge Prélèvements et analyse d'eau dans la Morge x 9 000 € HT D -

159s AQU_VOIR_54 AQUANTIS Voiron Rivière La Morge Suivre la qualité des eaux de la Morge Prélèvements et analyse d'eau dans la Morge x 9 000 € HT E -

160s AQU_VOIR_55 AQUANTIS Voiron Réseaux

Rues du Lavoir de 

Criel, Terray, du 

Placyre, Perrier, Jean 

Moulin

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.26 x 607 000 € HT 699 000 € HT 3 -

161s AQU_VOIR_56 AQUANTIS Voiron Réseaux Rue du Lavoir de Criel
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.26 x 1 500 € HT 1 800 € HT 3 -

162s LAC_BILI_04 LAC DE PALADRU Bilieu Réseaux
Hammeau de 

Chantaret
Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement au hammeau de Chantaret x 245 000 € HT 282 000 € HT 5 Non

17 abonnés 

(données SDA 

2004)

163s LAC_BILI_05 LAC DE PALADRU Bilieu Réseaux
La Manche, Sabot de 

la Cure
Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif

Création d'un réseau d'assainissement de La Manche et Sabot de 

la Cure
x 395 200 € HT 455 200 € HT 5 Non

24abonnés 

(données SDA 

2004)
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164s LAC_BILI_06 LAC DE PALADRU Bilieu Réseaux Lardillière Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement de Lardillière x 187 400 € HT 216 400 € HT 5 Non
9 abonnés 

(données SDA 

2004)

165s LAC_CHAV_03 LAC DE PALADRU Charavines Réseaux Louisias Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement de Louisias x 185 500 € HT 213 500 € HT 5 Non
11abonnés 

(données SDA 

2004)

166s DEV_CHAN_02 DEVEZ Charnècles Réseaux Bois Vert Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement de Bois Vert x 361 300 € HT 416 300 € HT 5 Non
60abonnés 

(données SDA 

2004)

167s DEV_CHAN_03 DEVEZ Charnècles Réseaux
Haut et Bas 

Lésardières
Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement de Haut et Bas Lésardières x 657 600 € HT 756 600 € HT 5 Non

125abonnés 

(données SDA 

2004)

168s AQU_COUB_05 AQUANTIS Coublevie Réseaux Le Mollard Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement au Mollard x 122 500 € HT 141 500 € HT 5 Non
15 abonnés 

(données SDA 

2004)

169s AQU_COUB_06 AQUANTIS Coublevie Réseaux Monteuil Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement à Monteuil x 473 200 € HT 544 200 € HT 5 Non
55abonnés 

(données SDA 

2004)

170s AQU_LABU_04 AQUANTIS La Buisse Réseaux Veyron Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement à Veyron x 237 700 € HT 273 700 € HT 5 Non
15abonnés 

(données SDA 

2004)

171s AQU_MOIR_17 AQUANTIS Moirans Réseaux Petit Criel Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement au Petit Criel x 320 000 € HT 368 000 € HT 5 Non
28abonnés 

(données SDA 

2004)

172s AQU_MOIR_18 AQUANTIS Moirans Réseaux Haut Criel Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement au Grand Criel x 332 200 € HT 382 200 € HT 5 Non
35abonnés 

(données SDA 

2004)

173s LAC_MONT_02 LAC DE PALADRU Montferrat Réseaux Sicaud Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement au Sicaud x 300 100 € HT 346 100 € HT 5 Non
18abonnés 

(données SDA 

2004)

174s LAC_MONT_03 LAC DE PALADRU Montferrat Réseaux Tardivière Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement à Tardivière x 302 400 € HT 348 400 € HT 5 Non
21abonnés 

(données SDA 

2004)

175s LAC_MONT_04 LAC DE PALADRU Montferrat Réseaux Verronière Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement à Verronière x 240 800 € HT 277 800 € HT 5 Non
13abonnés 

(données SDA 

2004)

176s REA_REAU_04 REAUMONT Réaumont Réseaux Fays / Bessay Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement à Fays et Bessay x 671 400 € HT 772 400 € HT 5 Non
50abonnés 

(données SDA 

2004)

177s LAC_CHIR_01 LAC DE PALADRU Chirens Réseaux Franconnière Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement à la Franconnière x 146 100 € HT 168 100 € HT 5 Non
12abonnés 

(données SDA 

2004)

178s LAC_CHIR_02 LAC DE PALADRU Chirens Réseaux
La Falgot, Les Galbits, 

RN, ZA Les Mères
Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif

Création d'un réseau d'assainissement au Falgot, Les Galbits, RN 

vers Voiron et ZA les Mères
x 1 382 200 € HT 1 590 200 € HT 5 Non

110abonnés 

(données SDA 

2004)

179s SGE_MASS_01 SAINT-GEOIRE Massieu Réseaux Bletonna / Veysselier Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement à Bletonna et Veysselier x 344 600 € HT 396 600 € HT 5 Non
20abonnés 

(données SDA 

2004)
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180s SGE_MASS_02 SAINT-GEOIRE Massieu Réseaux Davière Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement à Davière x 452 300 € HT 520 300 € HT 5 Non
40abonnés 

(données SDA 

2004)

181s VLM_MERL_01 VELANNE MERLASMerlas Station d'épurationSaint Sixte Traiter les eaux usées Création d'un filtre à sable x 165 200 € HT 190 200 € HT 5 Non
30abonnés 

(données SDA 

2004)

182s VLM_MERL_02 VELANNE MERLASMerlas Réseaux Village Traiter les eaux usées Création d'un réseau de transit et d'un filtre à sable x 392 700 € HT 451 700 € HT 5 Non
30abonnés 

(données SDA 

2004)

183s SGE_STGE_06 SAINT-GEOIRE Saint-Geoire-en-ValdaineRéseaux Le Grosset Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement au Grosset x 631 900 € HT 726 900 € HT 5 Non
49abonnés 

(données SDA 

2004)

184s SGE_STGE_07 SAINT-GEOIRE Saint-Geoire-en-ValdaineRéseaux Bolongeat Raccorder le hammeau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement de Bolongeat x 469 600 € HT 540 600 € HT 5 Non
15abonnés 

(données SDA 

2004)

185s VLM_VELA_01 VELANNE MERLASVelanne Réseaux Village Raccorder le village au réseau d'assainissement collectif
Création d'un réseau d'assainissement au village et raccordement 

à Saint-Geoire
x 785 500 € HT 903 500 € HT 5 Non

28abonnés 

(données SDA 

2004)

186s VLM_VELA_02 VELANNE MERLASVelanne Réseaux
Sauge, Planchettes, 

Platière
Raccorder les hameaux au réseau d'assainissement collectif

Création d'un réseau d'assainissement à Sauge, Planchettes et 

Platière et raccordement à Saint-Geoire
x 1 572 600 € HT 1 808 600 € HT 5 Non

93abonnés 

(données SDA 

2004)

187s AQU_STAU_01 AQUANTIS Saint-Aupre Réseaux Margaron Raccorder le hameau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement à Margaron x 266 800 € HT 307 800 € HT 5 Non
11abonnés 

(données SDA 

2004)

188s REA_STBL_04 REAUMONT Saint-Blaise-du-Buis Réseaux Grand Voye Raccorder le hameau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement à Grand Voye x 278 500 € HT 320 500 € HT 5 Non
27abonnés 

(données SDA 

2004)

189s DEV_STCA_02 DEVEZ Saint-Cassien Réseaux Haut Saint-Cassien Raccorder le hameau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement au Haut Saint-Cassien x 1 099 800 € HT 1 264 800 € HT 5 Non
83abonnés 

(données SDA 

2004)

190s FUR_TULL_23 FURE Tullins Réseaux Miège de Tizin Traiter les eaux usées Création d'un réseau de transit et d'un filtre à sable x 185 800 € HT 213 800 € HT 5 Non
45abonnés 

(données SDA 

2004)

191s AQU_VOIR_57 AQUANTIS Voiron Réseaux Charllière Raccorder le hameau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement à Charellière x 327 200 € HT 377 200 € HT 5 Non
20abonnés 

(données SDA 

2004)

192s AQU_VOIR_58 AQUANTIS Voiron Réseaux Le Mollard Raccorder le hameau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement au Mollard x 421 300 € HT 485 300 € HT 5 Non
20abonnés 

(données SDA 

2004)

193s AQU_VOIR_59 AQUANTIS Voiron Réseaux L'Agnelas Raccorder le hameau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement à l'Agnelas x 673 300 € HT 774 300 € HT 5 Non
47abonnés 

(données SDA 

2004)

194s DEV_VOUR_07 DEVEZ Vourey Réseaux Bourgeat Raccorder le hameau au réseau d'assainissement collectif Création d'un réseau d'assainissement au Bourgeat x 86 900 € HT 100 900 € HT 5 Non
47abonnés 

(données SDA 

2004)

195s REA_REAU_05 REAUMONT Réaumont Station d'épurationSTEP Augmenter la capacité de traitement sur l'agglomération Construction d'une STEP de 1 800 EH x 1 490 000 € HT 1 714 000 € HT 35 000 € TTC 1

REA_RE

AU_02, 

REA_RE

AU_01

Non
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Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais Dossier 100-298

n° onglet Opération Agglomération Commune Type de travaux Emplacement Objectif des travaux Objet des travaux
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196s AQU_VOIR_60 AQUANTIS Voiron Déversoir d'orage Rue Guy Allard
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.40 x 1 500 € HT 1 800 € HT 1 -

197s AQU_VOIR_61 AQUANTIS Voiron Déversoir d'orage Rue Guy Allard
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.41 x 1 500 € HT 1 800 € HT 1 -

198s AQU_VOIR_62 AQUANTIS Voiron Réseaux Avenue de Verdun
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.15 x 34 400 € HT 40 400 € HT 4 -

199s AQU_VOIR_63 AQUANTIS Voiron Réseaux Avenue de Verdun
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.15 x 1 500 € HT 1 800 € HT 4 -

200s AQU_MOIR_19 AQUANTIS Moirans Pompage PR La Coste
Mise en conformité de l'autosurveillance du système 

d'assainissement

Installation d'une mesure de pollution sur le trop-plein du PR La 

Coste
x 8 000 € HT 10 000 € HT 1 -

201s AQU_MOIR_20 AQUANTIS Moirans Réseaux

Rues Cité le Parc, 8 

mai 1945, de la 

République

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.53 x 254 100 € HT 293 100 € HT 4 -

202s AQU_MOIR_21 AQUANTIS Moirans Réseaux

Rues de la République, 

de Kerdréan, Roger du 

Marais

Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Mise en séparatif du réseau unitaire à l'amont du DO 1.53 x 317 900 € HT 365 900 € HT 4 -

203s AQU_MOIR_22 AQUANTIS Moirans Déversoir d'orage Avenue Joseph Trabbia
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.53 x 1 500 € HT 1 800 € HT 4 -

204s AQU_VOIR_64 AQUANTIS Voiron Réseaux

Rues Victor Mollard, 

Hector Berlioz et 

Lazard Carnot et Cours 

Sénozan

Suppression des déversements trop fréquents au niveau des DO 

1.29 et 1.47

Test à la fumée puis contrôle (tests aux colorants) et suppression 

des mauvais branchements identifiés
x x 6 200 € HT D -

205s AQU_VOIR_65 AQUANTIS Voiron Déversoir d'orage Avenue Jouvin
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.29 et du DO 1.47 x 3 000 € HT 3 500 € HT 4 -

206s AQU_VOIR_66 AQUANTIS Voiron Réseaux Boulevard du Guillon
Suppression des déversements trop fréquents au niveau du DO 

1.7

Test à la fumée puis contrôle (tests aux colorants) et suppression 

des mauvais branchements identifiés.
x x 2 900 € HT D -

207s AQU_VOIR_67 AQUANTIS Voiron Déversoir d'orage Boulevard du Guillon
Respecter la conformité locale au niveau des ouvrages non classés 

A1
Suppression du DO 1.7 x 1 500 € HT 1 800 € HT 4 -

208s AQU_VORE_15 AQUANTIS Voreppe Déversoir d'orage PR Volouise Principal Supprimer les débordements en amont du PR Volouise Principal
Création d'un trop plein au PR Volouise Principale avec mesure du 

débit déversé
x 10 000 € HT 12 000 € HT 2

AQU_VO

RE_16
Non

209s AQU_VORE_16 AQUANTIS Voreppe Réseaux
Amont PR Volouise 

principale
Identifier et supprimer les apports d'ECM et d'ECPP

Campagne de mesure de débits en réseau, insepction nocturne 

des réseaux, inpections télévisées et tests à la fumée
x x 21 900 € HT B

AQU_VO

RE_15
Oui

210s AQU_VORE_17 AQUANTIS Voreppe Pompage
Chemin des 

Marguerites

Eviter la mise en charge et les débordements de la conduite 

gravitaire amont au PR Chartreuse en utilisant la nouvelle capacité 

de la STEP d'Aquantis

Augmentation de la capacité des pompes du PR Chartreuse à 550 

m³/h
x 270 500 € HT 311 500 € HT 2 -

211s AQU_VORE_18 AQUANTIS Voreppe Réseaux
Rue du Souvenir 

Français

Supprimer les problèmes d'exploitation existants dans la conduite 

rue du Souvenir Français
Réfection de la conduite DN250 et suppression des contrepentes. x 125 400 € HT 144 400 € HT 2

AQU_VO

RE_15, 

AQU_VO

RE_09

Oui
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